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PRIVOD VODY DO OBJEKTU .
V4
1a VNUTORNA JEDNOTKA VITOCAL 200-S 201.D08, TEPELNY VYKON 3,50-7,00kW  T1 SNIMAC TEPLOTY ZASOBNIKA TUV ) HLAVNY PROJEKTANT: Ing. Zuzana Svréinova -
1b  VONKAJSIA JEDNOTKA VITOCAL 200-S T2 SNIMAC VONKAJSEJ TEPLOTY - v rozsahu dodavky TC - ' - ' )
2 ZASOBNIK TUV VITOCELL 100-V OBJEM 300L T3 SNIMAC ROSNEHO BODU - VLHKOSTI ZODPGVEDNY PROJEKTANT: | Ing.Rastislav Baska KUROVANIE ZDRAVOTEGHNIKA PLYNOFIKAGIA
3 AKUMULACNY ZASOBNIK VITOCELL 100-W TYP SVPA OBJEM 46L T4 SNIMAC VYSTUPNEJ TEPLOTY ) - Ing. Rastsiay Baska, Tel: 0915 522 214,
4  DIALKOVE OVLADANIE VITOTROL 200A VYPRACOVAL: Ing. Rastislav Baska Probas s.r.0, Rakova 130, 02351
5 ELEKTRICKY ROZVADZAC OBJEKTU ’ ;
6  INSTALACNA SADA 16/10 NA ZEM - 12,5M RURY LEGENDA ARMATUR NAZOV STAVBY: . PROFESIA: VYKUROVANIE
7 ELEKTRICKY VYHREVNY PAS PRE VANU KONDENZATU et RODINNY DOM - SENEC .
GK  GULOVY KOHUT STUPEN PD: RP
8  POISTNA SKUPINA PRE OKRUH UK UV UZATVARACI VENTIL '
9 DOPLNOVACI VENTIL S MANOMETROM A ZABRANOU PROTI SPATNEMU TOKU )\, |jzATVARAC] VENTIL S VYPUSTANIM INVESTOR: Vladinie Lotk DATUM: 03/2026
NK 2955-1/2A NASTAVENIE DOPLNOVANIA 100 kPa SV SPATNY VENTIL p-viadimir Lip '
10 TLAKOVA EXPANZNA NADOBA NA PRIVODE STUDENEJ VODY REFIXDD8H0, £ r 1R Ludovita Fully 46, 85105 Bratislava FORMAT. 2y AL
OBJEM 8 |, prietokova armatura reflex flowjet 3/4", stenova konzola reflex ks 8/25
11 EXPANZNA NADOBA N25 OBJEM 25L, 3bar BIELA MIESTO STAVBY: SENEC, par.c. 5493/15, 54:93/14, k.0. SENEC MIERKA:
12 PREPUSTACI VENTIL O 3
OBSAH VYKRESU: Schéma zapojenia tepelného cerpadla 2 CVYKRESU:
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